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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na „Remont wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Polskiej Akademii Umiejętności na działce 19/1 

w obr. 01 Śródmieście przy ulicy św. Sławkowskiej 17 w Krakowie” 

Z A W I A D O M I E N I E 

o wyjaśnieniu treści SWZ 

 
W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniem art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), 

Zamawiający przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyja-

śnieniami. 

 

1. Pismo do Zamawiającego z dnia 05.06.2023 r.: 

Pytanie: 

Dzień dobry, proszę o informację jaki rodzaj rury mamy brać przy sporządzeniu kosztorysu. W 

projekcie jest rura stalowa zaciskana, a w przedmiarze robót znajduje się rura nierdzewna zaci-

skana. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 16.4. SWZ, w kosztorysie ofertowym, powinny być wycenione wszystkie pozycje 

wymienione w przedmiarze robót, a więc rura nierdzewna zaciskana. 

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpo-

wiednio ofert Zamawiający w oddzielnym komunikacie poinformuje o przedłużeniu terminu składania 

ofert zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2022 poz. 1710 z późn. zm.). 


